
Caratteristiche degli impianti e delle attrezzature - manutenzione antincendio  

delle Commissioni tributarie della Toscana 

 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana 

manutenzione di n. 21 estintori a polvere Kg 6; 

manutenzione di n. 2 estintori a CO2 Kg 5; 

manutenzione di n. 2 idranti Uni 45 lunghezza 20 metri; 

manutenzione di n. 18 porte REI 120 marca Locker e Meba; 

manutenzione di n. 4 maniglioni antipanico; 

manutenzione di n. 1 impianto rilevazione fumi archivio; 

manutenzione di n. 8 rilevatori fumi; 

manutenzione di n. 36 lampade di emergenza. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 12 estintori nell’anno 2022 e di 10 estintori 

nell’anno 2021. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo 

manutenzione di n. 6 estintori a polvere Kg 6; 

manutenzione di n. 2 estintori a CO2 Kg 5; 

manutenzione di n. 1 impianto di rilevazione fumi; 

manutenzione di n. 4 rilevatori fumi. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 6 estintori nell’anno 2020. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze 

manutenzione di n. 12 estintori a polvere; 

manutenzione di n. 1 maniglione antipanico; 

manutenzione di n. 4 rilevatori fumi; 

manutenzione di n. 1 allarme antincendio; 

manutenzione di n. 4 idranti; 



manutenzione di n. 33 lampade di emergenza; 

manutenzione di n. 3 porte tagliafuoco. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 4 estintori nell’anno 2020 e di 3 estintori nell’anno 

2020. Inoltre nell’anno 2021 debbono essere sostituiti 5 estintori. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto 

manutenzione di n. 4 estintore a polvere Kg 6; 

manutenzione di n. 1 impianto di rilevazione fumi; 

manutenzione di n. 1 porta tagliafuoco; 

manutenzione di n. 4 maniglioni antipanico; 

manutenzione di n. 6 lampade di emergenza; 

manutenzione di n. 1 rilevatore fumi. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 1 estintore nell’anno 2021. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Livorno 

Acquisto e manutenzione di n. 6 estintori a polvere Kg 6; 

manutenzione n. 1 impianto rilevazione fumi 

manutenzione n. 3 maniglioni antipanico 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 6 estintori nell’anno 2022 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca 

manutenzione di n. 6 estintori a polvere Kg 6; 

manutenzione di n. 1 estintore a polvere Kg 9; 

manutenzione di n. 1 estintore a CO2 Kg 5; 

manutenzione di n. 1 estintore a CO2 Kg 2; 

manutenzione di n. 1 porta tagliafuoco REI 120; 

manutenzione di n. 1 maniglione antipanico; 

manutenzione di n. 1 impianto di rilevazione fumi; 

manutenzione di n. 4 rilevatori fumi; 



manutenzione di n. 2 lampade di emergenza. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 3 estintori nell’anno 2020 e di 6 estintori nell’anno 

2021. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Massa 

manutenzione di n. 10 estintori a polvere Kg 6; 

manutenzione di n. 1 porta tagliafuoco REI 120; 

manutenzione di n. 1 rilevatore fumi; 

manutenzione di n. 1 impianto rilevazione fumi. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 10 estintori nell’anno 2021. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Pisa 

manutenzione di n. 11 estintori a polvere Kg 6; 

manutenzione di n. 3 porta tagliafuoco REI; 

manutenzione di n. 13 lampade di emergenza; 

manutenzione di n. 1 maniglione antipanico. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 11 estintori nell’anno 2020 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia 

manutenzione di n. 4 estintori a polvere; 

manutenzione n. 1 estintori CO2 5 Kg. 

manutenzione impianto rilevazione fumi 

manutenzione n. 3  maniglioni antipanico 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 1 estintore nell’anno 2022 e di 4 estintori 

nell’anno 2020. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Prato 

manutenzione di n. 4 estintori a polvere; 

manutenzione di n. 1 centrale di rilevazione incendio e spegnimento ALPHA 4/8/12. 



manutenzione di n. 15 lampade di emergenza; 

manutenzione di n. 37 rilevatori fumo; 

manutenzione di n. 1 maniglione antipanico. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 4 estintori nell’anno 2020. 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Siena 

manutenzione di n. 8 estintori a polvere Kg 6; 

manutenzione di n. 2 rilevatori fumi; 

manutenzione di n. 1 impianto rilevazione fumi; 

manutenzione di n. 8 maniglioni antipanico. 

Nel corso del triennio deve essere effettuata la revisione di 4 estintori nell’anno 2020 e di 4 estintori nell’anno 

2021. 


